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QUADRO RESUMO DE MEDIDAS DE SEGURANCA

1) Piso: térreo e 2° pavim.:

01 CONTROLE DE MATERIAIS DE CLASSE IV—-A
ACABAMENTO E REVESTIMENTO 2) Parede/divisérias: CLASSE
(conforme NT 21/2013 CBMES) | ||—-A

3) Teto/forro: CLASSE II—A
1) Tipo de escada: —
2) Dimensionam. das safidas:
Acesso/descarga: LIVRE
Escada/rampa: —

02 SAIDAS DE EMERGENCIA Circulago (min.): 2,25m

(conforme NT 10/ Part. 01/2010)

Porta (min.): 1,90x2,10m

3) D.M.P.: 45,00m

4) Maior pavimento: TERREO
5) Area maior pav.: 10.475m?*
6) Populagdo: 1.497 PESSOAS
7) Ocupagdo: H—3

03 ILUMINACAO DE EMERGENCIA

(conforme NBR 10898 e

1) Tipo sistema: CENTRAL

2) Autonomia sistema: 60min
3) Altura instalag&o: 3,00m
4) Dist. max. pontos: 9,00m

NT 13/2013) A
5) lluminancia: 40 lux
6) Tens8o de aliment.: 127 V
- 1) AP 2—A i 23 un.
04 EXT‘NJORESN?ET‘ZNCEONODQ‘O 2) CO2 5-B:Coorrorore.. 23 un.
(conforme / ) 3) PQS 20=B:C..eovvennen... 03 un.

O Sistema de protegdo contra
descargas atmosféricas serd

05 S.P.DA. dimensionado e executado
conforme a NBR 5419.
A Sinalizagdo de emergéncia
06 SINALIZACAO DE EMERGENCIA atenderéd a NT 14/2014
CBMES.
1) Local da central: RECEPCAO
DO BLOCO 9
2) Altura de instalagdo dos
07 ALARME DE INCENDIO acionadores: 1,50m

(conforme NBR 17240 e
NT 17/2013 CBMES)

3) Altura de instalagdo dos
avisadores: 1,50m

4) Tipo de avisador: SIRENE
5) TRRF dos

eletrodutos/fiag@o: 60min
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] & W AREA DO BLOCO 1 1.988,89
TAP AP
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HP 02 N
) o @ @ - ) @ AREA DO BLOCO 3 250,88 m
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13,20m? Mm — ‘ AREA DO BLOCO 6 483,58 m
\
AREA DO BLOCO 7 207,72 m
e 80x21 CISTERNA 1 AREA DO BLOCO 8 41,24
VESTIARIO CISTERNA Copog{dggthotOl AREA DO BLOCO 9 3.286,39 m
’ Capacidade total :
61.200L R.T.I. 25.000L AREA DO BLOCO 10 760,94
SALA CONSUMO
ESTAR — 36.200L AREA DO BLOCO 11 672,68 m
20,68m BANH. BANH.
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Acionador de Bomba de Incéndio (botoeira tipo liga/desliga)
Acionador manual do Sistema de Detec¢do e Alarme
Avisador Sonoro (tipo sirene)
Central de Alarme
m Acesso de viatura
Setas de Indicagdo de Fuga (apenas ilustrativas)
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6) Fonte alternativa de
energia: BATERIA SELADA 12V

08 SEGURANCA ESTRUTURAL

(conforme NT 09/2010 CBMES)

VER MEMORIAL EM ANEXO
(conforme NT 09/2010
CBMES).

A instala¢gdo do Hidrante de

09 HIDRANTE DE COLUNA URBANO Coluna Urbano obedecerd &s
(conforme NT 16/2010 CBMES e especificacdes da NBR
NBR 5667-1) ERaT 1

10 SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO
(conforme NT 15/2010 CBMES)

VER MEMORIAL EM ANEXO
(conforme NT 01/2015 parte
02, anexo F)

Corpo de Bombeiros Militar

Centro de Atividades Técnicas
Em : / / Processo n®:

Risco predominante: Classe de Ocupagdo :

PARECER: O processo de seguranga contra incéndio e pdnico

estd de acordo com as normas vigentes.

APROVO:

Analista

Governo do Estado do Espirito Santo

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO ESPIRITO SANTO-SESA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E
FINANCIAMENTO DE ATENGCAO A SAUDE - SSAFAS

GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - GEAT

EMPREENDIMENTO:

HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES

PROJETO:

PROJETO NOVO DE ADEQUAGAO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE
ALZIR BERNARDINO ALVES

LOCAL:

Av. Ministro Salgado Filho, 918 Soteco, Vila Velha—ES, CEP 29106-010

SECRETARIO DA SESA:

DISCIPLINA:

INCENDIO

SUBSECRETARIO DA
SSFAS:

FASE:

GERENTE DA GEAT:

LEGAL

AUTOR DO PROJETO:

CREA/CAU (RESP.):

CREA/CAU (EMPRESA):

CO—AUTOR DO PROJETO:

CREA/CAU (RESP.):

CREA/CAU (EMPRESA):

AUTOR DO PROJ. DE INCENDIO:

CREA/CAU (RESP.):
A93456-9

THAIS DE SA BATISTA

CREA/CAU (EMPRESA):

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA
E/OU SERVICOS TECNICOS:

CREA/CAU (RESP.):

CREA/CAU (EMPRESA):

TITULO:

N° DA FOLHA:

PLANTA BAIXA BLOCO 1; PLANTA BAIXA BLOCOS 2, 5 E 4; 01

PLANTA CHAVE

TOTAL DE FOLHAS:

07

ARQUIVO:
6630—001—001_pseg05_v01.dwg

DATA:
23/11/19

ESCALA: FORMATO: UNIDADE: DESENHO:
INDICADA AO METRO AISLAN CAZELI DO CALVARIO
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SIMBOLOGIA

Extintor de Incéndio — P& Quimico Seco (PQS 20-B:C)
Extintor de Incéndio — Gas Carbénico (CO2 5-B:C)
Extintor de Incéndio — Agua Pressurizada (AP 2-A)

Seta Indicativa de Safda (Altura de instalagdo = 2,60m)

Ponto de lluminagdo de Emergéncia (Altura de instalagcdo=2,60m)

Placa Indicativa de Saida — Final da Rota de Fuga (sobre porta)

Hidrante Simples

Registro de Recalque sem Valvula de Retencdo

Acionador de Bomba de Incéndio (botoeira tipo liga/desliga)
Acionador manual do Sistema de Detec¢do e Alarme

Avisador Sonoro (tipo sirene)

Central de Alarme

GlaEAOR ] B R AR

Acesso de viatura
mmmpmE  Scigs de Indicacdo de Fuga (apenas ilustrativas)

Hidrante de Coluna Urbano

it

Corpo de Bombeiros Militar

Governo do Estado do Espirito Santo

Centro de Atividades Técnicas

Processo n®:

Em : / /

Risco predominante: Classe de Ocupagdo :

PARECER: O processo de seguranga contra incéndio e pdnico
estd de acordo com as normas vigentes.

APROVO:

Analista

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO ESPIRITO SANTO-SESA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E
FINANCIAMENTO DE ATENGCAO A SAUDE - SSAFAS

GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - GEAT

EMPREENDIMENTO:

HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES

PROJETO:

PROJETO NOVO DE ADEQUAGAO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE
ALZIR BERNARDINO ALVES

LOCAL:
Av. Ministro Salgado Filho, 918 Soteco, Vila Velha—ES, CEP 29106-010
SECRETARIO DA SESA: DISCIPLINA:
INCENDIO
SUBSECRETARIO DA
SSFAS:
FASE:
GERENTE DA GEAT: LEGAL
AUTOR DO PROJETO: CREA/CAU (RESP.):
CREA/CAU (EMPRESA):
CO—AUTOR DO PROJETO: CREA/CAU (RESP.):
CREA/CAU (EMPRESA):
AUTOR DO PROJ. DE INCENDIO: CREA/CAU (RESP.):
A93456-9
THAIS DE SA BATISTA CREA/CAU (EMPRESA):
RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA CREA/CAU (RESP.):
E/OU SERVIGOS TECNICOS:
CREA/CAU (EMPRESA):
TITULO: N° DA FOLHA:
PLANTA BAIXA BLOCOS 10, 11 E 12; PLANTA CHAVE 03
TOTAL DE FOLHAS:
ARQUIVO: DATA: ESCALA: FORMATO: UNIDADE: DESENHO:
6630—-001—-001_pseg05_vO1.dwg| 23/11/19 | INDICADA AO METRO ASLAN CAZELI DO CALVARIO
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SIMBOLOGIA

Extintor de Incéndio — P& Quimico Seco (PQS 20-B:C)
Extintor de Incéndio — Gas Carbénico (CO2 5-B:C)
Extintor de Incéndio — Agua Pressurizada (AP 2-A)

Seta Indicativa de Safda (Altura de instalagdo = 2,60m)

Ponto de lluminagdo de Emergéncia (Altura de instalagcdo=2,60m)

Placa Indicativa de Saida — Final da Rota de Fuga (sobre porta)

Hidrante Simples

Registro de Recalque sem Valvula de Retencdo

Acionador de Bomba de Incéndio (botoeira tipo liga/desliga)
Acionador manual do Sistema de Detec¢do e Alarme

Avisador Sonoro (tipo sirene)

Central de Alarme

GlaEAOR ] B R AR

Acesso de viatura
mmmpmE  Scigs de Indicacdo de Fuga (apenas ilustrativas)

Hidrante de Coluna Urbano

it

Corpo de Bombeiros Militar

Governo do Estado do Espirito Santo

Centro de Atividades Técnicas

Processo n®:

Em : / /

Risco predominante: Classe de Ocupagdo :

PARECER: O processo de seguranga contra incéndio e pdnico
estd de acordo com as normas vigentes.

APROVO:

Analista

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO ESPIRITO SANTO-SESA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E
FINANCIAMENTO DE ATENGCAO A SAUDE - SSAFAS

GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - GEAT

EMPREENDIMENTO:

HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES

PROJETO:

PROJETO NOVO DE ADEQUAGAO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE
ALZIR BERNARDINO ALVES

LOCAL:
Av. Ministro Salgado Filho, 918 Soteco, Vila Velha—ES, CEP 29106-010
SECRETARIO DA SESA: DISCIPLINA:
INCENDIO
SUBSECRETARIO DA
SSFAS:
FASE:
GERENTE DA GEAT: LEGAL
AUTOR DO PROJETO: CREA/CAU (RESP.):
CREA/CAU (EMPRESA):
CO—AUTOR DO PROJETO: CREA/CAU (RESP.):
CREA/CAU (EMPRESA):
AUTOR DO PROJ. DE INCENDIO: CREA/CAU (RESP.):
A93456-9
THAIS DE SA BATISTA CREA/CAU (EMPRESA):
RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA CREA/CAU (RESP.):
E/OU SERVIGOS TECNICOS:
CREA/CAU (EMPRESA):
TITULO: N° DA FOLHA:
PLANTA BAIXA BLOCOS 8 E 9 04
TOTAL DE FOLHAS:
ARQUIVO: DATA: ESCALA: FORMATO: UNIDADE: DESENHO:
6630—-001—-001_pseg05_vO1.dwg| 23/11/19 | INDICADA AO METRO ASLAN CAZELI DO CALVARIO
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CASA DE_MAQUINA — . = =
A A T T LTI LRSI T S = ALZIR BERNARDINO ALVES
— LOCAL:
_ m”””.'” L = Av. Ministro Salgado Filho, 918 Soteco, Vila Velha—ES, CEP 29106—010
CORTE DO RESERVATORIO =
ESC.: 1/100 @ I <t ; SECRETARIO DA SESA: DISCIPLINA:
3 = d .
é SIS INCENDIO
o <—1—> SUBSECRETARIO DA
% Q r—- ‘- SSFAS:
= ° 3 8 C B FASE:
g 2 5
g § GERENTE DA GEAT: LEGAL
<C
%)
>
o DIVISA DE PROPRIEDADE AUTOR DO PROJETO: CREA/CAU (RESP.):
CREA/CAU (EMPRESA):
CO—AUTOR DO PROJETO: CREA/CAU (RESP.):
_ CREA/CAU (EMPRESA):
CEMITERIO MUNICIPAL IFES — CAMPUS VILA VELHA
~ AUTOR DO PROJ. DE INCENDIO: CREA/CAU (RESP.):
SANTA INES A93456-9
THAIS DE SA BATISTA CREA/CAU (EMPRESA):
RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA CREA/CAU (RESP.):
E/OU SERVIGOS TECNICOS:
CREA/CAU (EMPRESA):
TITULO: N° DA FOLHA:
ES%ANT/%OS'TUAQAO CORTE AA (BLOCO 01); CORTE AA (BLOCO 10); 05
CORTE AA (BLOCOS 8 E 9); CORTE BB; CORTE DO
RESERVATORIO; PLANTA SITUAQAO TOTAL DE FOLHAS:
ARQUIVO: DATA: ESCALA: FORMATO: UNIDADE: DESENHO:
6630—-001—-001_pseg05_vO1.dwg| 23/11/19 | INDICADA AO METRO ASLAN CAZELI DO CALVARIO
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ESQUEMA ISOMETRICO )
SEM ESCALA e
0720 X
ZGJ
01 — Eletrobomba
02 — Mandmetro
05 — Pressostato
04 — Cilindro de pressdo
05 — Quadro de comando com ponto de desligamento manual
06 — "By Pass”

Z,

DETALHE DE BOMBA DE INCENDIO
SEM ESCALA

/ ) ’
6 *

\% & HE 02

P 585 \"%J‘*% P308h)
<5 CISTERNA N .o
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122.400L * \
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Observagoes:
1 — Haverd um ponto para desligamento da bomba préximo a mesma.
2 — A bomba serd denunciada por um sistema de alarme.
3 — Haverd botoeiras préximas aos hidrantes para acionamento manual da bomba.
4 — O abrigo do Hidrante de Recalque localizado no passeio, deverd ser em

alvenaria de tijolos ou em concreto, com as dimensdes minimas de

0,60x0,40x0,40m.

QUADRO RESUMO DO SISTEMA DE HIDRANTES

01 Tipo de sistema adotado 2
(NT 15/2010, anexo A)
02 RESERVA TECNICA DE INCENDIO 25
ADOTADA (em m?)
03 TIPO DE RESERVATORIO Elevado
(elevado, ao nivel do solo, subterraneo)
04 SUCCAO DA B.C.I Positiva
(positiva ou negativa)
05 VOLUME DA RESERVA DE ESCORVA Ndo se aplica
(em litros)
06 VAZAO NOS 2 HIDRANTES MAIS HP 20 — 130,0
DESFAVORAVEIS HIDRAULICAMENTE (I/min)| HP 19 — 132,3
07 PRESSAO NOS 2 HIDRANTES MAIS HP 20 — 15,52
DESFAVORAVEIS HIDRAULICAMENTE (mca) HP 19 — 16,07
08 VELOCIDADE NA TUBULAGAO DO 1,40
RECALQUE (m/s)
09 VELOCIDADE NA SUCCGCAO (m/s) 0,99
10 POSSUI VALVULA REDUTORA DE N&o
PRESSAO NO SISTEMA
11 VAZAO TOTAL DO SISTEMA (I/min.) Q = 262,30
ALTURA MANOMETRICA DO SISTEMA (mca) Atm = 45,00
12 POTENCIA DA BOMBA (em cv) 7,5
13 POTENCIA DA JOCKEY (em cv) Ndo se aplica
14 MANGUEIRAS
TIPO DIAMETRO (mm) | COMPRIMENTO (m) QUANTIDADE
02 63 15,00 40
Corpo de Bombeiros Militar
Governo do Estado do Espirito Santo
Centro de Atividades Técnicas
Em : / / Processo n®:

Risco predominante:

PARECER: O processo de seguranga contra incéndio e pdnico
estd de acordo com as normas vigentes.

APROVO:

Classe de Ocupagdo :

Analista

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO ESPIRITO SANTO-SESA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E
FINANCIAMENTO DE ATENGCAO A SAUDE - SSAFAS

GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - GEAT

EMPREENDIMENTO:

HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES

PROJETO:

PROJETO NOVO DE ADEQUAGAO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE
ALZIR BERNARDINO ALVES

LOCAL:
Av. Ministro Salgado Filho, 918 Soteco, Vila Velha—ES, CEP 29106-010
SECRETARIO DA SESA: DISCIPLINA:
INCENDIO
SUBSECRETARIO DA
SSFAS:
FASE:

GERENTE DA GEAT: LEGAL
AUTOR DO PROJETO: CREA/CAU (RESP.):

CREA/CAU (EMPRESA):
CO-AUTOR DO PROJETO: CREA/CAU (RESP.):

CREA/CAU (EMPRESA):
AUTOR DO PROJ. DE INCENDIO: CREA/CAU (RESP.):

A93456-9
THAIS DE SA BATISTA CREA/CAU (EMPRESA):

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA CREA/CAU (RESP.):
E/OU SERVIGOS TECNICOS:

CREA/CAU (EMPRESA):
TITULO: R N' DA FOLHA:

ESQUEMA ISOMETRICO; DETALHE DA BOMBA DE INCENDIO 06

TOTAL DE FOLHAS:
ARQUIVO: DATA: ESCALA: FORMATO: UNIDADE: DESENHO:
6630—-001—-001_psegO5_v0O1.dwg| 23/11/19 | INDICADA Al METRO ASLAN' CAZELI DO CALVARIO




1,60

PISO EM CONCRETO

DET. INSTALACAO EXTINTOR

SEM ESCALA

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45
mm

ADAPTADOR ROSCA FEMEA P/
ENGATE RAPIDO68 mm _I

©OOOOO©O®O
©OOOOOO®G
ORORCONOROROXOXC)
©OPOOOPOOO®OG

VISTA FRONTAL

2,50

PISO EM CONCRETO

SINALIZACAO DE PISO P/ EXTINTORES

SEM ESCALA

100
.15I 75 I.15

Te}
o
o
A Te]

N~

0

63
O REGISTRO FICARA A 1.2 m

TIPO DE ESGUICHQ

DO- ABQULAVEL — TODOS O ESGUICHOS

ENGATE P/ SUPORTE

SUPORTE P/ MANGUELRA

A

VISOR VERMELHO BRILHANTE}

FECHQO

VISTA INTERNA

INCENDIQ 90

L 80

VISTA SUPERIOR

DET. HIDRANTE DE PAREDE

SEM ESCALA

80 |,

VISTA FRONTAL

DET. INSTALACAO LUMINARIA
SEM ESCALA

VISTA SUPERIOR

VISOR EM VIDRO

EM CASO DE INCENDIO
QUEBRE O VIDRO

o ©

LUZ INDICATIVA
DE BOTAO ACIONADO

BOTAO ACIONADOR
DE ALARME

VISTA FRONTAL

PISO EM CONCRETO

1,50

DET. ACIONADOR DE ALARME E DETECTOR
SEM ESCALA

PISO EM CONCRETO

VISTA FRONTAL

1,50

40

DET. AVISADOR SONORO
SEM ESCALA

TAMPAO CEGO

ALVENARIA DE TIJOLO

ADAPTADOR PARA JUNTAS

STROZ ¢ 63 mm

REGISTRO GLOBO ANGULAR

¢ 63 mm

FUNDO EM CONCRETO

CORTE "'A” CF,

DRENO ¢ 63 mm. LIGADO

DET. RECALQUE
SEM ESCALA

A REDE DE AGUA PLUVIAL

60

40

NN N NN N ravpa METALICA

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Cor: Verde

Cor: Verde

Cor: Verde

S8

dimensoes indocadas no projeto

dimensoes indocadas no projeto

dimensoes indocadas no projeto

~ Indicag@o da saida de emergencia

S9 —Indicagdo da saida de emergencia
Cor: Verde Pictograma: fotoluminescente
dimensoes indocadas no projeto

S12—Indica¢do da saida de emergencia

dimensoes indocadas no projeto

Corpo de Bombeiros Militar

Governo do Estado do Espirito Santo

Centro de Atividades Técnicas

Processo n®:

Em : / /

Risco predominante: Classe de Ocupagdo :

PARECER: O processo de seguranga contra incéndio e pdnico

estd de acordo com as normas vigentes.

APROVO:

Analista

S1 —Indicacdo de sentido (esquerdo ou direito)
de uma saida de emergencia.

S2 —Indicacdo de sentido (esquerdo ou direito)
de uma saida de emergencia.

S3 —Indicagdo de uma saida de emergencia
a ser afixada acima da porta

Cor: Verde Pictograma: fotoluminescente
dimensoes indocadas no projeto

Cor: Verde Pictograma: fotoluminescente

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO ESPIRITO SANTO-SESA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E
FINANCIAMENTO DE ATENGCAO A SAUDE - SSAFAS

GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - GEAT

EMPREENDIMENTO:

HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES

PROJETO:

PROJETO NOVO DE ADEQUAGAO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE
ALZIR BERNARDINO ALVES

LOCAL:

Av. Ministro Salgado Filho, 918 Soteco, Vila Velha—ES, CEP 29106-010

VNN
VNNV NN NS

ﬂ\/l INCENDIO |

VN NN AN

VAN NV AN AN AN

AV YR

VISTA SUPERIOR

SECRETARIO DA SESA: DISCIPLINA:
INCENDIO
SUBSECRETARIO DA
SSFAS:
FASE:

GERENTE DA GEAT: I_EGAI_
AUTOR DO PROJETO: CREA/CAU (RESP.):

CREA/CAU (EMPRESA):
CO—AUTOR DO PROJETO: CREA/CAU (RESP.):

CREA/CAU (EMPRESA):
AUTOR DO PROJ. DE INCENDIO: CREA/CAU (RESP.):

A93456—-9
THAIS DE SA BATISTA CREA/CAU (EMPRESA):

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA CREA/CAU (RESP.):
E/OU SERVIGOS TECNICOS:

CREA/CAU (EMPRESA):
TITULO: N DA FOLHA:

DETALHES GERAIS 07

TOTAL DE FOLHAS:
ARQUIVO: DATA: ESCALA: FORMATO: UNIDADE: DESENHO:
6630—-001—-001_psegO5_v0O1.dwg| 23/11/19 | INDICADA Al METRO ASLAN' CAZELI DO CALVARIO
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PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/100




