1,60

PISO EM CONCRETO

DET. INSTALACAO EXTINTOR

SEM ESCALA

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45
mm

ADAPTADOR ROSCA FEMEA P/
ENGATE RAPIDO68 mm _I
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VISTA FRONTAL

2,50

PISO EM CONCRETO

SINALIZACAO DE PISO P/ EXTINTORES

SEM ESCALA
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O REGISTRO FICARA A 1.2 m

TIPO DE ESGUICHQ

DO- ABQULAVEL — TODOS O ESGUICHOS

ENGATE P/ SUPORTE

SUPORTE P/ MANGUELRA

A

VISOR VERMELHO BRILHANTE}

FECHQO

VISTA INTERNA

INCENDIQ 90

L 80

VISTA SUPERIOR

DET. HIDRANTE DE PAREDE

SEM ESCALA

80 |,

VISTA FRONTAL

DET. INSTALACAO LUMINARIA
SEM ESCALA

VISTA SUPERIOR

VISOR EM VIDRO

EM CASO DE INCENDIO
QUEBRE O VIDRO

o 0]

LUZ INDICATIVA
DE BOTAO ACIONADO

BOTAO ACIONADOR
DE ALARME

VISTA FRONTAL

PISO EM CONCRETO

1,50

DET. ACIONADOR DE ALARME E DETECTOR
SEM ESCALA

PISO EM CONCRETO

VISTA FRONTAL

1,50

40

DET. AVISADOR SONORO
SEM ESCALA

TAMPAO CEGO

ALVENARIA DE TIJOLO

ADAPTADOR PARA JUNTAS

STROZ ¢ 63 mm

REGISTRO GLOBO ANGULAR

¢ 63 mm

FUNDO EM CONCRETO

CORTE "'A” CF,

DRENO ¢ 63 mm. LIGADO

DET. RECALQUE
SEM ESCALA

A REDE DE AGUA PLUVIAL

60

40

NN N NN N ravpa METALICA

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Cor: Verde

Cor: Verde

Cor: Verde

S8

dimensoes indocadas no projeto

dimensoes indocadas no projeto

dimensoes indocadas no projeto

~ Indicag@o da saida de emergencia

S9 —Indicagdo da saida de emergencia
Cor: Verde Pictograma: fotoluminescente
dimensoes indocadas no projeto

S12—Indica¢do da saida de emergencia

dimensoes indocadas no projeto

Corpo de Bombeiros Militar

Governo do Estado do Espirito Santo

Centro de Atividades Técnicas

Processo n®:

Em : / /

Risco predominante: Classe de Ocupagdo :

PARECER: O processo de seguranga contra incéndio e pdnico

estd de acordo com as normas vigentes.

APROVO:

Analista

S1 —Indicacdo de sentido (esquerdo ou direito)
de uma saida de emergencia.

S2 —Indicacdo de sentido (esquerdo ou direito)
de uma saida de emergencia.

S3 —Indicagdo de uma saida de emergencia
a ser afixada acima da porta

Cor: Verde Pictograma: fotoluminescente
dimensoes indocadas no projeto

Cor: Verde Pictograma: fotoluminescente

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO ESPIRITO SANTO-SESA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E
FINANCIAMENTO DE ATENGCAO A SAUDE - SSAFAS

GERENCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - GEAT

EMPREENDIMENTO:

HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES

PROJETO:

PROJETO NOVO DE ADEQUAGAO DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE
ALZIR BERNARDINO ALVES

LOCAL:

Av. Ministro Salgado Filho, 918 Soteco, Vila Velha—ES, CEP 29106-010
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ﬂ\/l INCENDIO |

VN NN AN

VAN NV AN AN AN

AV YR

VISTA SUPERIOR

SECRETARIO DA SESA: DISCIPLINA:
INCENDIO
SUBSECRETARIO DA
SSFAS:
FASE:

GERENTE DA GEAT: I_EGAI_
AUTOR DO PROJETO: CREA/CAU (RESP.):

CREA/CAU (EMPRESA):
CO—AUTOR DO PROJETO: CREA/CAU (RESP.):

CREA/CAU (EMPRESA):
AUTOR DO PROJ. DE INCENDIO: CREA/CAU (RESP.):

A93456—-9
THAIS DE SA BATISTA CREA/CAU (EMPRESA):

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA CREA/CAU (RESP.):
E/OU SERVIGOS TECNICOS:

CREA/CAU (EMPRESA):
TITULO: N DA FOLHA:

DETALHES GERAIS 07

TOTAL DE FOLHAS:
ARQUIVO: DATA: ESCALA: FORMATO: UNIDADE: DESENHO:
6630—-001—-001_psegO5_v0O1.dwg| 23/11/19 | INDICADA Al METRO ASLAN' CAZELI DO CALVARIO




